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本规范规定了集中式电力现货市场运营系统的基本功能，主要内容包括市场成员管理、数据管理、市场申报、信息发布、长周期可靠性机组组合、日前市场、日内市场、实时市场、辅助服务市场、安全校核、市场评估分析、市场风险管控、市场监管、市场成员服务和系统管理等功能。
本规范适用于以全电量集中竞价、中长期差价合同等对冲市场风险的集中式电力现货市场运营系统的建设，过渡期优先发电量采用物理合约或金融合约参与市场，保证收益。分散式电力现货市场运营系统功能规范另行规定。
[bookmark: _Toc291776494][bookmark: _Toc243797233][bookmark: _Toc291776573][bookmark: _Toc511389132]规范性引用文件
下列文件中的条款通过本规范的引用而构成本规范的条款。凡是注明日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。
《中共中央 国务院关于进一步深化电力体制改革的若干意见》（中发〔2015〕9号）
《国家发展改革委 国家能源局关于印发电力体制改革配套文件的通知》（发改经体〔2015〕2752号）
《国家发展改革委办公厅 国家能源局综合司关于开展电力现货市场建设试点工作的通知》（发改办能源〔2017〕1453号）
《电力中长期交易基本规则（暂行）》（发改能源〔2016〕2784号）
《中华人民共和国网络安全法》
《电力监控系统安全防护规定》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第14号）
《电力行业网络与信息安全管理办法》（国能安全〔2014〕317号）
《电力行业信息安全等级保护管理办法》（国能安全〔2014〕318号）
《国家能源局关于印发电力监控系统安全防护总体方案等安全防护方案和评估规范的通知》（国能安全〔2015〕36号）
[bookmark: _Toc498003831][bookmark: _Toc511389133]术语和定义
3.1 电力批发市场Wholesale Electricity Market
发电商和大用户/电力零售商之间进行大宗电力交易的市场。
3.2 电力零售市场Retail Electricity Market
指在批发市场的基础上，进一步放开配电服务，允许电力零售商进入市场，中小电力用户有权自主选择供电商的售电侧市场形态。
3.3 电能量市场Electric Energy Market
以电能量为交易标的物的市场。
3.4 实物合同Physical Contract
合同双方根据实际供需情况自行签订，并要求按照合同条款以实物而非现金交割执行的合同。
3.5 财务合同Financial Contract
市场参与者以电力及其衍生品为标的，进行购买、出售、出借、互换或回购等交易的协议，交易形式包括差价、远期和互换等。电力财务合同仅约定财务交割责任，不作为市场主体发用电计划制定依据。
3.6 差价合同Contract for Difference（CfD）
根据事先约定的合同价格以及合同交割对应的市场价格（如现货价格）之差进行结算的一种金融合同。
3.7 市场成员Market Member
电力批发市场的参与者和利益攸关方。市场成员包括市场主体、电网运营企业和市场运营机构三类。其中，市场主体包括各类发电企业、售电企业、电力用户和独立的辅助服务提供商等。
3.8 分散式电力市场Decentralized Electric Power Market
我国电力市场两种模式之一，主要以中长期实物合同为基础，发用双方在日前阶段自行确定日发用电曲线，其余发电上网电量通过日前、实时平衡市场（平衡机制）进行交易的电力市场模式。
3.9 集中式电力市场Centralized Electric Power Market
我国电力市场两种模式之一，现货交易采用全电量集中竞价，主要以中长期差价合同等对冲现货市场风险的电力市场模式。
3.10 中长期交易 Medium and Long-term Transaction
对未来某一时期内交割的电力产品或服务的交易，包含数年、年、月、周、多日等不同时间尺度。中长期交易合同包括实物合同和财务合同。
3.11 电力现货市场 Electricity Spot Market
通过交易平台在日前及更短时间内集中开展的次日、日内至实时调度之前电力交易活动的总称。现货市场交易标的物包括电能量、调频服务、备用服务等。
3.12 安全约束机组组合 Security Constrained Unit Commitment（SCUC）
在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大化或系统发电成本最小化等为优化目标，制定多时段的机组开停机计划。
3.13 安全约束经济调度 Security Constrained Economic Dispatch（SCED）
在满足电力系统安全性约束的条件下，以社会福利最大化或系统发电成本最小化等为优化目标，制定多时段的机组发电计划。
3.14 安全校核 Power System Security Analysis
对检修计划、发电计划、市场出清结果和电网运行操作等内容，从电力系统运行安全角度分析其安全性的过程。分析方法包括静态安全分析、暂态稳定分析、动态稳定分析、电压稳定分析等。
3.15 辅助服务市场 Ancillary Service Market
为维护系统的安全稳定运行、保证电能质量，由发电企业、电网经营企业和电力用户等提供除正常电能生产、传输、使用之外的市场化辅助服务的市场，具体包括调频、备用、无功调节、黑启动等市场。
3.16 节点边际电价 Location Marginal Price（LMP）
在现货电能交易中，为满足某一电气节点增加单位负荷导致的系统总电能供给成本的增加量。节点边际电价由系统边际电价、阻塞价格和网损价格三部分构成。
3.17 系统边际电价System Marginal Price（SMP）
指在电力现货交易中，按照报价从低到高的顺序逐一成交电力，使成交的电力满足系统负荷需求的最后一个电能供应者的报价。
3.18 分区边际电价Zonal Marginal Price
当电网存在输电阻塞时，按阻塞断面将市场分成几个不同的分区（即价区），并以分区内边际机组的价格作为该分区市场出清价格，即分区边际电价。
3.19 日前市场 Day-ahead Market
运行日提前一天（D-1日）进行的决定运行日（D日）机组组合状态和发电计划的电能交易市场。
3.20 日内市场 Intra-day Market
运行日（D日）滚动进行的决定运行日（D日）未来数小时调度机组组合状态和发电计划的电能交易市场。
3.21 实时市场 Real Time Market
运行日（D日）进行的决定运行日（D日）未来5-15分钟最终调度资源分配状态和计划的电能交易市场。
3.22 市场数据申报 Market Information Declaration
市场主体按照现货市场的要求，在指定的时间范围内申报各类数据信息，包括静态属性注册数据、运行技术参数和经济性参数等。
3.23 市场注册 Market Registration
指市场交易成员将用于取得市场主体资格相关的信息和资料提交给市场运营机构并获得市场主体资格的过程。
3.24 市场力 Market Power
市场成员操纵市场价格、使之偏离市场充分竞争情况下所具有的价格水平的能力。
3.25 市场出清 Market Clearing
电力市场根据市场规则通过竞争定价确定交易量、价。
3.26 市场结算Market Settlement
根据交易结果和市场规则相关规定，对市场成员保证金、盈亏、手续费、交割货款和其它有关款项进行的计算、划拨。
3.27 市场预测 Market Forecasting
对未来市场供需形势及发展走势进行预测的过程。
3.28 市场监测 Market Monitoring
对发电企业生产及运行情况、电网运行状态、用户用电行为等运行情况，以及交易组织、交易行为等市场运营情况进行监视的行为。
3.29 市场评估分析 Market Analysis
通过建立指标体系，对市场供需、市场交易、市场结构、市场行为、市场效率、市场风险等内容进行统计、评估、分析的过程。
3.30 信息发布 Information Disclosure
指向电力监管机构、市场成员（不含市场运营机构）及社会公众等发布电力市场相关信息的过程。
3.31 市场监管 Market Regulation
根据有关法律、法规和规章，电力监管机构遵循市场规律对市场主体和市场运营机构及其遵守电力市场运营规则的行为进行的监督和管理，以实现电力市场竞争的合理、有序、公正、公平和公开。
3.32 风险管控 Risk Management
通过识别、衡量、分析现货市场风险，并在此基础上有效控制风险，用最经济合理的方法综合处置风险，将风险导致的各种不利后果减小到最低限度的科学管理控制手段。
3.33 阻塞管理Congestion Management
当市场出清过程中进行安全校核时，若输电线路潮流超出了安全约束，市场运营机构需根据一定原则调整发电机组出力，改变输电线路潮流使其符合安全约束，并且分配调整后产生的盈余或者成本。
3.34 可用输电容量Available Transmission Capacity（ATC）
在现有的输电合同基础上，实际物理输电网络中剩余的、可用于商业使用的传输容量。
3.35 网损Transmission Loss
电能量输送过程中以热能形式散发的功率损失，即为电阻、电导消耗的有功功率。
3.36 调频服务Frequency Regulation Service
当电力系统频率偏离目标频率时，发电企业、电力用户和独立辅助服务提供商等在短时间内调整有功出力跟踪负荷变化，以维持电力系统频率的稳定所提供的服务。调频服务分为一次调频、二次调频、三次调频。
3.37 备用服务Capacity Reserve Service
在电力系统运行状态发生变化时，为确保电力供需平衡，发电侧或负荷侧保留的容量备用所提供的服务。备用分为旋转备用和非旋转备用。
[bookmark: _Toc511389134]总体要求
4.1  电力现货市场运营系统（以下简称：运营系统）应满足电力现货市场的市场规则和发展目标，满足现货市场运营的功能要求，保证系统的实用性和适用性。
4.2  运营系统应支持功能和部署方式的灵活扩展，并具备可维护性，适应电力现货市场逐步发展完善的需要。
4.3  运营系统应提供与电力现货市场结算系统、能量管理系统等其它相关系统之间的数据交换接口，提供与其它电力现货市场运营系统之间的数据交换接口。
4.4  运营系统应保障市场运营所需的交易安全、数据安全和网络安全。建立统一的数据管理体系，保障数据的完整性、准确性、可靠性、及时性和一致性。
4.5  运营系统应具备市场暂停或运营系统故障全停等意外情况下的应急措施和恢复措施。
4.6  运营系统建设应充分利用现有数据网络、安全防护、数据采集、通信等设施，尽量复用已有系统或功能模块，降低建设成本。
[bookmark: _Toc502677520][bookmark: _Toc502677519][bookmark: _Toc502677521][bookmark: _Toc502677523][bookmark: _Toc502677525][bookmark: _Toc502677524][bookmark: _Toc502677526][bookmark: _Toc502677522][bookmark: _Toc511389135]电力现货市场运营系统总体框架
集中式运营系统主要由市场成员管理、数据管理、市场申报、信息发布、日前市场、实时市场、安全校核、市场评估分析、市场风险管控、市场监管、市场成员服务及系统管理等子系统组成；另外可提供长周期可靠性机组组合子系统，适应电网安全问题较为严重的市场，决策因电网安全运行必须提前确定启停的机组；可提供日内市场子系统，适应开展日内现货市场交易的地区；可提供辅助服务市场子系统，适应开展调频、备用等辅助服务市场的地区。
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图1  集中式电力现货市场运营系统逻辑结构示意图
系统的逻辑结构如图1所示，应满足以下功能：
日前市场、日内市场、实时市场和辅助服务市场是运营系统的核心子系统。在相应的时间节点上，市场参与者通过市场申报子系统参与日前市场、日内市场、实时市场和辅助服务市场报价。
长周期可靠性机组组合子系统利用来自电网调控系统中的计算周期范围内的系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等信息和市场申报子系统中市场报价、计划电量、计划出力建议、出力限额等信息，考虑各种安全约束滚动决策未来多天的需要提前决策的机组组合计划。该组合计划作为日前机组组合的基础。
日前市场根据市场申报子系统中报价数据、长周期机组组合状态、负荷预测等信息，考虑约束条件和优化目标，计算出集中优化出清次日组合计划和出力计划。出清结果发送给安全校核子系统进行交流潮流计算，出现设备或断面越限时，由安全校核反馈越限信息至安全约束机组组合（SCUC）、安全约束经济调度（SCED）重新进行优化计算，直至生成满足安全约束条件的市场出清结果。日前市场的出清结果将发送给信息发布子系统、日内市场子系统和结算系统。
日内市场根据市场申报子系统中日内报价数据、日前出清结果、最新负荷预测需求，采用SCUC或SCED计算出未来多小时多个时段的最优的快速启动机组的启停计划。计算结果发送给信息发布子系统、实时市场子系统和结算系统。
实时市场根据最新负荷预测需求和实时市场报价，在日前与日内市场确定的机组开停机组合基础上，采用SCED滚动计算未来一段时间的市场出清结果，市场出清结果送到电网调控系统进行控制执行。同时发送给信息发布子系统和结算系统。
辅助服务市场子系统应支持辅助服务市场的辅助服务交易，并对执行情况进行监控。支持与电能量联合出清模式和独立出清模式。
风险管控与市场监管子系统为市场运行机构与市场监管机构对市场的管控与监管提供技术支持。市场监管拥有足够的信息权限，可以查看监管所需要的任何市场信息。
数据管理、系统管理、市场成员服务、市场成员管理是运营系统辅助模块，为系统提供基础数据的管理与维护。市场成员主要通过数据申报子系统与信息发布子系统经互联网与系统交互，整个系统由安全防护机制进行保护。
运营系统应提供与电力中长期交易平台、结算系统、电网调度控制系统等其它相关系统之间的数据交换接口，实现横向集成；运营系统应提供与其它电力现货市场运营系统之间的数据交换接口，实现纵向贯通。
[bookmark: _Toc502677590][bookmark: _Toc502677589][bookmark: _Toc502677593][bookmark: _Toc502677591][bookmark: _Toc502677587][bookmark: _Toc502677592][bookmark: _Toc502677557][bookmark: _Toc502677556][bookmark: _Toc502677558][bookmark: _Toc502677559][bookmark: _Toc502677561][bookmark: _Toc502677554][bookmark: _Toc502677563][bookmark: _Toc502677611][bookmark: _Toc502677553][bookmark: _Toc502677612][bookmark: _Toc502677613][bookmark: _Toc502677555][bookmark: _Toc502677569][bookmark: _Toc502677581][bookmark: _Toc502677599][bookmark: _Toc502677601][bookmark: _Toc502677582][bookmark: _Toc502677566][bookmark: _Toc502677579][bookmark: _Toc502677595][bookmark: _Toc502677602][bookmark: _Toc502677572][bookmark: _Toc502677565][bookmark: _Toc502677603][bookmark: _Toc502677567][bookmark: _Toc502677562][bookmark: _Toc502677576][bookmark: _Toc502677575][bookmark: _Toc502677564][bookmark: _Toc502677577][bookmark: _Toc502677560][bookmark: _Toc502677571][bookmark: _Toc502677583][bookmark: _Toc502677570][bookmark: _Toc502677578][bookmark: _Toc502677596][bookmark: _Toc502677580][bookmark: _Toc502677574][bookmark: _Toc502677597][bookmark: _Toc502677600][bookmark: _Toc502677568][bookmark: _Toc502677573][bookmark: _Toc502677598][bookmark: _Toc502677594][bookmark: _Toc502677586][bookmark: _Toc502677604][bookmark: _Toc502677609][bookmark: _Toc502677606][bookmark: _Toc502677608][bookmark: _Toc502677588][bookmark: _Toc502677605][bookmark: _Toc502677610][bookmark: _Toc502677585][bookmark: _Toc502677607][bookmark: _Toc502677584][bookmark: _Toc511389136][bookmark: _Toc496104759]各子系统功能规范
[bookmark: _Toc500597437][bookmark: _Toc511389137]市场成员管理
市场成员管理对符合准入条件的电网运营企业、发电企业、售电企业、电力用户、独立的辅助服务提供商等各类市场成员主体，提供相关信息的注册、变更、退出、维护以及市场管理信息导出功能。
[bookmark: _Toc511389138]功能要求
市场成员分类管理
a) 支持对市场成员类型进行维护和管理；
b) 支持对不同类型市场成员进行角色功能设置和分配。
市场成员准入管理
a) 支持对政府发布的准入名单进行管理，包括准入名单的人工录入、文件导入，并对准入名单进行审核；
b) 审核通过后用户可以在运营系统进行注册并根据准入交易范围参与市场交易；
c) 如无政府准入名单，支持根据政府发布的准入资格要求，对申请用户进行资格审查，审查通过后可进行用户注册，并参与市场交易。
市场成员注册
a) 支持多类别用户注册功能，用户类别主要包括电网运营企业、发电企业、售电企业、电力用户、独立的辅助服务提供商等。其中，售电公司按是否有配电网运营权分类注册，电力用户按批发用户和零售用户分类注册；
b) 市场成员注册信息至少应包括本单位合同签订的法人、执照、地址等基本信息、股东组成等信息、以及电力设备（如发电企业的发电机组、电力用户的用电设备、电网运营企业的输电线路）等相关信息，审核通过后注册完毕；
c) 支持市场成员注册多个用户，每个用户可对应不同角色；
d) 用户注册信息应至少包括用户名、密码、单位、手机号、身份证扫描件、用户授权文件、营业执照扫描件等信息。
市场成员变更
a) 支持市场成员提交信息变更申请，变更申请审核通过后生效；
b) 支持市场成员基本信息变更，变更信息主要包括企业基本信息、用电户信息、发电装机信息、企业股权信息等。
市场成员退市
a) 支持市场成员提交退出市场申请，退市申请审核通过后生效；
b) 市场成员退市后，支持对市场成员运行状态修改，退役状态市场成员不得参与市场交易，但其相关基本信息和交易数据保留。
交易单元管理
a) 支持将发电企业下的一定数量机组、电力用户下的一些用电设备（已通过系统审核准入的）、售电企业下的一类电力用户按一定规则（电压等级相同、所属地调相同等）及用户意愿在系统中拆分或绑定成一个业务单元，视为单个电力市场主体参与市场化交易，进行交易数据申报和结算；
b) 业务单元可按市场主体类别不同分别进行分类，如发电单元类、用电单元类等。
市场审核
a) 支持对市场成员发起的注册信息、变更信息、退役信息进行审核，审核通过后生效；
b) 支持多级审核，审核流程可定制。
[bookmark: _Toc511389139]界面要求
a) 支持准入名单的便捷录入或文本导入，支持对准入名单进行合规性校验；
b) 支持按照准入资格对准入申请材料进行自动审核；
c) 支持按照待办事项方式集中展示注册、变更、退役等申请材料；
d) 支持对准入用户按照用电量、所属地区、企业类型等信息进行统计分析；
e) 支持对准入用户按照地理图形、柱状图、饼图、数据表格等方式进行统计结果展示；
f) 支持对市场成员信用评价汇总结果和评价分项结果进行查询。
[bookmark: _Toc511389140]接口要求
数据输入
从中长期电力交易平台获取已注册市场成员信息或由用户输入市场成员信息。
数据输出
提供市场成员信息给运营系统其它子系统。

[bookmark: _Toc500597438][bookmark: _Toc511389141]数据管理
业务数据管理功能主要用于对运营系统各类外部接入或申报数据进行集中管理与维护，为后续市场出清计算提供数据，并对外部数据接入状态进行监测，对各类外部数据进行查询与管理。
数据可分为市场配置参数、技术参数及基础数据三类。其中市场配置参数包括市场基本参数、安全校核参数、优化计算参数、约束参数等，技术参数包括机组各种物理运行参数与经济运行参数，基础数据包括系统负荷预测、母线负荷预测、检修计划等各类从内外部系统接入的数据。
[bookmark: _Toc511389142]功能要求
数据接入监测
a) 支持对外部数据接入时间、状态等信息监测；
b) 支持基于可配置的数据校验规则对外部数据进行校验；
c) 支持对不同类型数据的数据校验状态与详细校验日志的查询；
d) 支持监测数据类型的灵活添加和删除。
市场配置参数管理
市场参数管理用于管理现货市场各项配置参数，设定现货市场运行基础环境：
a) 支持对日前市场、日内市场、实时市场等配置参数进行管理、配置；
b) 支持根据参数用途进行分类管理，参数类别至少包括基本参数、安全校核参数、优化计算参数、约束设置参数等；
c) 支持市场参数的查询、新增、删除、修改等操作；
d) 支持文件方式的参数导入、导出功能。
技术参数管理
支持现货市场计算和运行相关的设备技术参数管理功能，主要包括如下：
a) 支持现货市场计算和运行相关的技术参数申报功能，包括机组类型、额定容量、最大技术出力、最小技术出力、最小开停机时间、爬坡速率、温热冷启动时间、电压等级、节点位置、环保参数、厂用电率、震动区、启停磨、是否参与市场竞争等机组技术参数和电厂、机组群约束信息；
b) 支持对申报设备技术参数进行验证和审批功能；
c) 支持对申报设备技术参数进行查询和维护功能。
基础数据管理
a) 机组运行信息
支持对机组计划及信息查询与维护，主要包括：
· 机组固定出力信息；
· 机组自调度计划、供热机组供热流量、机组日发电量计划、机组出力限额、机组最早并网时间；
· 机组必开必停信息设置，支持设置必开、必停及参与优化调整机组；
· 机组状态信息，包括机组当前启停状态、当前状态持续时间及次日是否可以启停。
b) 负荷预测
支持对系统负荷预测、母线负荷预测数据查询与维护，主要包括：
· 短期、超短期系统负荷预测；
· 短期、超短期母线负荷预测；
支持对联络线功率查询与维护，主要包括：
· 联络线口子计划；
· 联络线详细计划。
c) 检修计划
具备对检修计划和检修记录查询与维护，主要包括：
· 输变电设备检修计划和实际检修记录；
· 机组检修计划和实际检修记录。
d) 市场报价
支持市场报价查询与管理，主要包括：
· 各参与市场主体的日前市场报价数据；
· 各参与市场主体的日内市场报价数据；
· 各参与市场主体的实时市场报价数据。
e) 其它
· 支持对系统备用信息查询与维护；
· 提供基于文件的数据导入、导出功能。
[bookmark: _Toc511389143]界面要求
a) 支持基于曲线、表格等多种方式数据展示；
b) 具备数据批量修改界面。
[bookmark: _Toc511389144]接口要求
数据输入
从能量管理系统（Energy Management System，EMS）、运行管理系统（Operation Management System，OMS）等外部系统接入相关数据。
数据输出
向运营系统其它子系统输出维护后各类数据，用于后续计算。

[bookmark: _Toc500597439][bookmark: _Toc511389145]市场申报
用于各类市场成员进行数据申报并对接收的申报数据进行验证与处理。
[bookmark: _Toc511389146]功能要求
a) 支持交易申报，包括机组日前市场空载运行费用、温态启动费用、冷态启动费用、热态启动费用、最大最小经济出力、最大日启动次数、日最小运行时间、分段电力价格、最大最小技术出力、爬坡速率，以及用电侧负荷报价分段曲线或用电量申报；
b) 支持日内、实时市场临时出力限额申报，包括临时最低出力、最高出力及时间段；
c) 支持缺省机组交易数据申报；
d) 支持缺省用电交易数据申报；
e) 支持对辅助服务市场交易申报；
f) 支持对市场申报信息进行监测和审批操作，审批通过后通过消息提醒方式通知申报方；
g) 支持根据申报数据类别进行申报数据输入校验；
h) 支持申报数据导入、导出操作；
i) 支持所有私有申报数据在数据传输和数据存储过程中采用加密算法进行加密。
[bookmark: _Toc511389147]界面要求
a) 支持选择日期查询历史申报数据；
b) 支持表格、曲线、棒图、饼图等多种形式的市场申报信息展示；
c) 支持显示各市场成员未申报、已申报、审批通过、审批未通过等申报数据状态；
d) 支持审批未通过信息以消息框等方式通知申报方；
e) 支持对申报异常数据进行提醒。
[bookmark: _Toc511389148]接口要求
数据输入
支持从市场成员管理子系统中读取市场模型注册信息。
数据输出
a) 向运营系统其它子系统提供交易申报数据； 
b) 向运营系统其它子系统提供市场成员运行信息、技术参数等数据。

[bookmark: _Toc500597440][bookmark: _Toc511389149]信息发布
按照市场规则中信息披露原则，向各类市场成员、政府主管部门、电力监管部门等发布当前及未来一段时间内电网运行、市场运营、市场监管等信息。运营系统保障各类市场成员无歧视地获得参与市场的必需信息。
[bookmark: _Toc511389150]功能要求
a) 支持市场预测信息发布，包括短期、超短期系统负荷预测、新能源预测等信息发布；
b) 支持检修计划信息发布，包括不同周期的输变电设备、机组的检修计划信息发布；
c) 支持联络线计划信息发布，包括不同周期的联络线子口计划及详细联络线计划信息发布；支持电网运行信息发布，包括实际系统负荷、联络线功率、实际检修容量、负荷功率、系统备用等信息发布；
d) 支持电网安全约束信息发布，包括设备限额、稳定断面限额等信息；
e) 支持中长期交易合同及计划信息发布，包括年度、月度基数合同，双边协商合同，集中竞价合同信息发布及年度、月度计划信息发布；
f) 支持市场运营信息发布，包括现货市场（日前、日内、实时市场、辅助服务市场）的出清结果、校核结果、结算结果信息发布；
g) 支持市场监管信息发布，定期发布市场各类统计平均指标及市场违规信息；
h) 向市场运营机构提供市场公告信息发布与管理，支持市场成员查看市场公告信息；
i) 支持单独向电力监管部门发布其它依据规则需要发布的信息。
[bookmark: _Toc511389151]界面要求
a) 支持按照市场成员及日期进行分类查询；
b) 支持表格、曲线、棒图、饼图等多种形式的市场发布信息展示；
c) 支持市场发布信息下载、导出、打印功能。
[bookmark: _Toc511389152]接口要求
支持从运营系统数据库中读取需要对外发布的各类信息。

[bookmark: _Toc500597442][bookmark: _Toc479896633][bookmark: _Toc511389153]长周期可靠性机组组合
长周期可靠性机组组合将发电企业次日日前市场报价数据扩展到未来7天或多天，考虑系统运行约束、机组运行约束、电网安全约束以及实用化等约束滚动决策未来7天或多天的因电网安全或机组运行需要提前决策的机组组合计划。
[bookmark: _Toc511389154]功能要求
约束条件管理
满足机组约束、系统平衡约束、网络约束等约束条件，各约束条件可以灵活进行参数配置和生效设置。
机组约束包括但不限于：
a) 机组（机组群）可调出力约束，包括机组（机组群）出力上限约束、出力下限约束，支持每个时段设定不同的上下限值；
b) 机组爬坡速率约束，包括机组升出力速率约束和降出力速率约束；
c) 机组最小启停时间约束，包括机组最小停机时间和机组最小连续运行时间；
d) 机组最大启停次数约束；
e) 机组启停出力曲线约束，包括机组开机过程曲线和停机过程曲线约束；
f) 固定计划约束，支持机组和电厂（机组群）固定计划设置；
g) 电量约束，支持机组和电厂（机组群）日发电量约束的设置；
h) 区域最小开机台数约束，支持分区设置和最小开机台数设置；
i) 机组（机组群）备用约束，支持设置机组（机组群）正负旋转备用、AGC备用设置；
j) 机组启停约束设置，支持设置机组启停出力区间；
k) 水电机组振动区设置，支持设置水电机组振动区出力区间；
l) 环保排放限值约束，支持机组和电厂（机组群）污染物排放约束的设置，污染物类型支持二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳等。
系统平衡约束包括但不限于：
a) 功率平衡约束，要求满足系统各个时段负荷预测、交换计划和发电计划保持功率平衡；
b) 系统备用约束，支持系统备用容量（比例）设定，要求机组组合计划中确定的开机机组和出力计划满足系统旋转备用和调节备用要求；
c) 分区备用约束，支持分区设置和分区备用容量（比例）设定，要求机组组合计划中确定的开机机组和出力计划满足各分区备用要求；
d) 区域必开容量约束，支持分区设置和区域必开容量设定。
网络约束包括但不限于：
a) 断面限额约束，包括线路断面、主变断面等有功限额；
b) 单元件热稳极限约束，包括线路、主变热稳限额；
c) 关键输电元件N-1、预想故障集约束等。
其它约束包括但不限于：
a) 燃料约束，包括系统、区域、机组（电厂、机组群）燃料约束，指对计划周期内发电总煤耗量的限制，对水电机组，包括上游来水量、下游防洪、下游水电厂发电计划等因素的限制；
b) 环保约束，即系统、区域、机组（电厂、机组群）环保约束，指对计划周期内发电环保容量的限制，主要包括火电厂的排放约束、水电的弃水约束、直流输电约束。
数据校验与处理
a) 支持对长周期机组组合优化所需数据进行数据校验和处理，保证数据满足计算要求；
b) 支持数据校验功能，支持校验规则的配置和生效设置，包括对各类分项数据的单一合理性验证，以及对各种相互关联数据的相关性验证；
c) 具备数据处理功能，支持对系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等数据进行修改维护。
机组组合优化
a) 能够根据约束条件设置综合考虑各种约束条件；
b) 支持未来七天或多天机组组合优化；
c) 支持设定每天为15分钟或1小时时间计算粒度；
d) 计算输出结果包括机组开停机组合、出力、价格、总成本、约束是否松弛、计算时间、计算过程日志、安全校核结果等信息；
e) 能够与安全校核进行迭代计算，计算结果送安全校核进行潮流计算，出现设备或断面越限时，由安全校核反馈越限信息至SCUC重新进行优化计算，直至生成满足安全约束条件下的机组组合结果。
机组启停辅助决策
a) 支持长周期机组组合结果查看；
b) 支持长周期电力平衡分析，分析计算周期范围内电力平衡情况，包括正备用、负备用、正备用需求、负备用需求；
c) 提供人工设置机组启停状态。
[bookmark: _Toc511389155]界面要求
a) 支持机组组合状态显示；
b) 支持数据校验结果展示；
c) 支持约束条件分类展示与设置；
d) 支持机组组合优化计算过程监测与日志滚动显示；
e) 支持机组组合优化与交流安全校核自动迭代计算和单步计算操作。
[bookmark: _Toc511389156]接口要求
数据输入
a) 来自EMS系统的电网模型、限额信息、故障信息；
b) 来自EMS系统的状态估计信息；
c) 来自EMS系统、OMS系统的计算周期范围内的系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等信息；
d) 来自市场申报的市场报价、计划电量、计划出力建议、出力限额等信息；
e) 来自市场模型的机组出力上下限、爬坡速率、AGC调节速率、最小开停机时间、开停机次数、启停磨、振动区等信息；
f) 来自安全校核的灵敏度信息；
g) 年度、月度计划和交易信息。
数据输出
机组开停机组合、机组出力、系统平衡分析结果。

[bookmark: _Toc500597443][bookmark: _Toc511389157]日前市场
日前市场交易根据市场主体的日前市场申报数据，以长周期机组组合状态、负荷预测、联络线计划等作为市场边界，考虑电网安全约束、机组运行约束、系统约束及其它可行性约束条件，每天分为若干个交易时段（如24或96个时段），以社会福利最大化等为目标函数进行优化，集中优化出清次日组合计划和出力计划，形成总经济效益最优的发电计划，并形成机组与用户市场出清电价。
[bookmark: _Toc511389158]功能要求
约束条件管理
满足机组约束、系统平衡约束、网络约束等约束条件，各约束条件可以灵活进行参数配置和生效设置。
机组约束包括但不限于：
a) 机组（机组群）可调出力约束，包括机组（机组群）出力上限约束、出力下限约束，支持每个时段设定不同的上下限值；
b) 机组爬坡速率约束，包括机组升出力速率约束和降出力速率约束；
c) 机组最小启停时间约束，包括机组最小停机时间和机组最小连续运行时间；
d) 机组最大启停次数约束；
e) 机组启停出力曲线约束，包括机组开机过程曲线和停机过程曲线约束；
f) 固定计划约束，支持机组和电厂（机组群）固定计划设置；
g) 电量约束，支持机组和电厂（机组群）日发电量约束的设置；
h) 区域最小开机台数约束，支持分区设置和最小开机台数设置；
i) 机组（机组群）备用约束，支持设置机组（机组群）正负旋转备用、AGC备用设置；
j) 机组启停磨约束设置，支持设置机组启停磨出力区间；
k) 水电机组振动区设置，支持设置水电机组振动区出力区间；
l) 环保排放限值约束，支持机组和电厂（机组群）污染物排放约束的设置，污染物类型支持二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳等。
系统平衡约束包括但不限于：
a) 功率平衡约束，要求满足系统各个时段用电需求、交换计划和发电计划保持功率平衡；
b) 系统备用约束，支持系统备用容量（比例）设定，要求机组组合计划和出力计划满足系统旋转备用和调节备用要求；
c) 分区备用约束，支持分区设置和分区备用容量（比例）设定，要求各分区机组组合计划和出力计划满足各分区备用要求；
d) 区域必开容量约束，支持分区设置和区域必开容量设定。
网络约束包括但不限于：
a) 断面限额约束，包括线路断面、主变断面的有功限额；
b) 单元件热稳极限约束，包括线路、主变热稳限额；
c) 关键输电元件N-1、预想故障集约束等。
其它约束包括但不限于：
a) 燃料约束，包括系统、区域、机组（电厂、机组群）燃料约束，指对计划周期内发电总煤耗量的限制，对水电机组，包括上游来水量、下游防洪、下游水电厂发电计划等因素的限制；
b) 环保约束，即系统、区域、机组（电厂、机组群）环保约束，指对计划周期内发电环保容量的限制，主要包括火电厂的排放约束、水电的弃水约束、直流输电约束。
数据校验与处理
a) 能够对日前市场所需数据进行数据校验和处理，确保数据满足计算要求；
b) 具备数据校验功能，支持校验规则的配置和生效设置，包括对各类分项数据的单一合理性验证，以及对各种相互关联数据的相关性验证；
c) 具备数据处理功能，支持对日前市场出清所使用的系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等数据进行修改维护。
日前市场出清
a) 支持以安全约束机组组合（SCUC）及安全约束经济调度（SCED）进行优化出清；
b) 支持全电量集中竞价市场模式下集中优化出清；
c) 具备节点边际电价（LMP）和分区平均节点电价计算功能，并给出LMP的能量价格、阻塞价格、网损价格分量；
d) 能够根据约束条件设置综合考虑各种约束条件；
e) 支持设定次日15分钟或1小时滚动计算；
f) 计算输出结果包括机组开停机组合、出力、价格、总成本、约束是否松弛、计算时间、计算过程日志、安全校核结果等信息；
g) 能够与交流安全校核进行迭代计算，计算结果送安全校核进行交流潮流计算，出现设备或断面越限时，由安全校核反馈越限信息至SCUC、SCED重新进行优化计算，直至生成满足安全约束条件的市场出清结果；
h) 支持多算例并行计算及对比分析。
市场异常监测
a) 支持从价格、出力、断面三个方面对出清结果进行分析；
b) 支持节点价格异常监测，设定最高限价，当节点价格超过门槛值时进行告警；
c) 支持机组计划异常监测，在机组出力不在参数限定范围内、系统平衡约束松弛量超过设定值、系统备用需求不满足等情况下进行告警；
d) 支持断面异常监测，当出清结果在进行交流安全校核时出现断面重载或越限情况时进行告警。
市场出清异常处置
在规定的时间内日前市场出清无满足约束条件的的出清结果或者市场出清异常，无法满足电网稳定运行安全约束时，由市场运营机构进行异常处置，并发布处置后的日前市场交易结果，市场出清异常处置措施包括：
a) 修改不能满足的约束条件重新进行市场出清；
b) 根据市场规则以前一日或者历史相似日市场交易结果作为日前市场出清结果；
c) 其它符合市场规则的市场出清异常处置措施。
日前市场结果管理
a) 支持机组组合、机组出力、节点价格、分区价格等市场出清结果信息查询与统计；
b) 支持设备重载、越限、N-1故障分析等安全校核计算结果信息查询与统计；
c) 提供对市场出清结果进行人工干预的手段；
d) 具备结果审批功能，支持将机组出力及启停计划、节点电价等市场出清结果提交审批，并记录审批结果；
e) 具备结果发布功能，支持将日前市场交易结果分公有信息和私有信息进行发布，信息发布根据数据属性和登录用户角色自动对信息进行分流控制。

[bookmark: _Toc511389159]界面要求
a) 支持机组组合状态显示并展示前一日机组状态变化及变化时间；
b) 支持按照地理行政分区或逻辑价区的分区价格查询，支持通过地理图形式显示分区价格；
c) 支持机组出力及出清价格查询及对比展示；
d) 支持节点价格及节点所关联的负荷、机组出清结果展示；
e) 支持全天范围最高LMP、最低LMP、平均加权LMP曲线展示及系统负荷预测趋势对比展示；
f) 支持所有设备（线路、变压器绕组、断面）的安全校核详细潮流及相关发电机组灵敏度信息查询展示；
g) 支持安全校核计算出的设备重载、越限、N-1故障信息查询分析展示，包括但不限于：
· 支持汇总展示安全校核计算结果的重载、越限、N-1越限的时段数、设备数等信息；
· 支持从时间维展示安全校核计算中出现重载、基态越限和预想故障越限的时段，能够任意选择某个时段展示计划模式下的潮流和校核结果，能够展示各时段出现重载和越限的元件个数；
· 能够展示单个设备在安全校核计算中出现重载、越限和预想故障越限的时段数目，显示其各时段的计划潮流；
· 支持从预想故障维显示在某一预想故障情况下出现重载和越限的时段个数，以及某时段越限最为严重的设备名称及计划潮流。
[bookmark: _Toc511389160]接口要求
数据输入
a) 来自EMS系统的电网模型、限额信息、故障信息；
b) 来自EMS系统的状态估计信息；
c) 来自EMS系统、OMS系统计算周期范围内的短期系统负荷预测、短期母线负荷预测、日前联络线计划、日前检修计划、可再生能源发电预测等信息；
d) 来自市场申报的市场报价、计划电量、计划出力建议、出力限额等信息；
e) 来自市场模型的机组出力上下限、爬坡速率、AGC调节速率、最小开停机时间、开停机次数、启停磨、振动区等信息；
f) 来自安全校核的灵敏度信息；
g) 年度、月度发电计划和交易信息。
数据输出
机组开停机组合、机组出力、节点价格、分区价格、安全校核结果。
[bookmark: _Toc500597444][bookmark: _Toc511389161]日内市场
日内市场主要用于指导日内调度计划制定，根据市场规则选择是否设置日内市场。根据系统实际运行情况、最新负荷预测需求和实时市场报价，采用SCUC，每15分钟滚动计算未来15分钟至未来多小时多个时段的最优的快速启动机组的启停计划，支持人工手动触发计算。
[bookmark: _Toc511389162]功能要求
约束条件管理
满足机组约束、系统平衡约束、网络约束等约束条件，各约束条件可以灵活进行参数配置和生效设置。
机组约束包括但不限于：
a) 机组（机组群）可调出力约束，包括机组（机组群）出力上限约束、出力下限约束，支持每个时段设定不同的上下限值；
b) 机组爬坡速率约束，包括机组升出力速率约束和降出力速率约束；
c) 机组最小启停时间约束，包括机组最小停机时间和机组最小连续运行时间；
d) 机组最大启停次数约束；
e) 机组启停出力曲线约束，包括机组开机过程曲线和停机过程曲线约束；
f) 固定计划约束，支持机组和电厂（机组群）固定计划设置；
g) 电量约束，支持机组和电厂（机组群）日发电量约束的设置；
h) 区域最小开机台数约束，支持分区设置和最小开机台数设置；
i) 机组（机组群）备用约束，支持设置机组（机组群）正负旋转备用、AGC备用设置；
j) 机组启停磨约束设置，支持设置机组启停磨出力区间；
k) 水电机组振动区设置，支持设置水电机组振动区出力区间；
l) 环保排放限值约束，支持机组和电厂（机组群）污染物排放约束的设置，污染物类型支持二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳等。
系统平衡约束包括但不限于：
a) 功率平衡约束，要求满足系统各个时段用电需求、交换计划和发电计划保持功率平衡；
b) 系统备用约束，支持系统备用容量（比例）设定，要求机组组合计划和出力计划满足系统旋转备用和调节备用要求；
c) 分区备用约束，支持分区设置和分区备用容量（比例）设定，要求各分区机组组合计划和出力计划满足各分区备用要求；
d) 区域必开容量约束，支持分区设置和区域必开容量设定。
网络约束包括但不限于：
a) 断面限额约束，包括线路断面、主变断面的有功限额；
b) 单元件热稳极限约束，包括线路、主变热稳限额；
c) 关键输电元件N-1、预想故障集约束等。
其它约束包括但不限于：
a) 燃料约束，包括系统、区域、机组（电厂、机组群）燃料约束，指对计划周期内发电总煤耗量的限制，对水电机组，包括上游来水量、下游防洪、下游水电厂发电计划等因素的限制；
b) 环保约束，即系统、区域、机组（电厂、机组群）环保约束，指对计划周期内发电环保容量的限制，主要包括火电厂的排放约束、水电的弃水约束、直流输电约束。
数据校验与处理
a) 对日内市场所需数据进行数据校验和处理，确保数据满足计算要求；
b) 具备数据校验功能，支持校验规则的配置和生效设置，包括对各类分项数据的单一合理性验证，以及对各种相互关联数据的相关性验证；
c) 具备数据处理功能，支持对日内市场出清所使用的系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等数据进行修改维护。
日内市场出清
a) 支持以安全约束机组组合（SCUC）或安全约束经济调度（SCED）进行优化出清；；
b) 支持全电量集中竞价市场模式下集中优化出清；
c) 支持节点电价（LMP）和分区电价计算功能，并给出LMP的能量价格、阻塞价格、网损价格分量；
d) 支持计算覆盖时间范围设置；
e) 支持周期自动滚动计算和人工手动触发计算；
f) 计算输出结果包括机组开停机组合、出力、价格、总成本、约束是否松弛、计算时间、计算过程日志、安全校核结果等信息；
g) 应能与安全校核进行迭代计算，计算结果送安全校核进行交流潮流计算，出现设备或断面越限时，由安全校核反馈越限信息至SCUC或SCED重新进行优化计算，直至生成满足安全约束条件下的市场出清结果。
市场异常监测
a) 支持从价格、出力、断面三个方面对出清结果进行分析；
b) 支持节点价格异常监测，设定最高限价，当节点价格超过门槛值时进行告警；
c) 支持机组计划异常监测，如果机组出力不在参数限定范围内、系统平衡约束松弛量超过设定值、系统备用需求不满足等情况进行告警；
d) 支持断面异常监测，当出清结果在进行交流安全校核时出现断面重载或越限情况时进行告警。
市场出清异常处置
在规定的时间内日内市场出清无满足约束条件的的出清结果或者市场出清异常，无法满足电网稳定运行安全约束时，由市场运营机构进行异常处置，并发布处置后的日内市场交易结果，市场出清异常处置措施包括：
a) 修改不能满足的约束条件重新进行市场出清；
b) 根据市场规则以前一次市场出清结果或者日前市场交易结果作为日内市场出清结果；
c) 其它符合市场规则的市场出清异常处置措施。
日内市场结果管理
a) 支持机组组合、机组出力、节点价格、分区价格等市场出清结果信息查询与统计；
b) 支持设备重载、越限、N-1故障分析等安全校核计算结果信息查询与统计；
c) 具备结果自动审批和手动审批功能，支持将机组出力及启停计划、节点电价等市场出清结果提交审批，并记录审批结果；
d) 具备结果自动发布和手动发布功能，支持将日内市场交易结果分公有信息和私有信息进行发布，信息发布根据数据属性和登录用户角色自动对信息进行分流控制；
e) 提供对市场出清结果进行人工干预的手段。
[bookmark: _Toc511389163]界面要求
a) 支持日内市场滚动计算状态监测，包括每次执行周期中的当前执行状态、日志信息、异常信息等；
b) 支持机组组合状态显示并展示日内机组状态变化及变化时间；
c) 支持出清结果与安全校核结果以曲线、棒图、饼图、面积堆积图等多种方式展示；
d) 支持安全校核断面、变压器、线路设备潮流及关联机组灵敏度信息查看；
e) 支持机组出力及出清价格查询及对比展示；
f) 支持节点价格及节点所关联的负荷、机组出清结果展示；
g) 支持全天范围最高LMP、最低LMP、平均加权LMP曲线展示及系统负荷预测趋势对比展示；
h) 支持所有设备（线路、变压器绕组、断面）的安全校核详细潮流及相关发电机组灵敏度信息查询展示；
i) 支持安全校核计算出的设备重载、越限、N-1故障信息查询分析展示，包括但不限于：
· 支持汇总展示安全校核计算结果的重载、越限、N-1越限的时段数、设备数等信息；
· 支持展示单个设备在安全校核计算中出现重载、越限和预想故障越限的时段数目，显示其各时段的计划潮流；
· 支持从时间维展示安全校核计算中出现重载、基态越限和预想故障越限的时段，能够任意选择某个时段展示计划模式下的潮流和校核结果，能够展示各时段出现重载和越限的元件个数；
· 支持从预想故障维显示在某一预想故障情况下出现重载和越限的时段个数，以及某时段越限最为严重的设备名称及计划潮流。
[bookmark: _Toc511389164]接口要求
数据输入
a) 来自EMS系统的电网模型、限额信息、故障信息；
b) 来自EMS系统的状态估计信息；
c) 来自EMS系统、OMS系统计算周期范围内的超短期系统负荷预测、超短期母线负荷预测、最新联络线计划、临时检修计划、可再生能源发电预测等信息；
d) 来自市场申报的市场报价、计划电量、计划出力建议、临时出力限额等信息；
e) 来自市场模型的机组出力上下限、爬坡速率、AGC调节速率、最小开停机时间、开停机次数、启停磨、振动区等信息；
f) 来自安全校核的灵敏度信息；
g) 日前市场出清结果。
数据输出
机组开停机组合、机组出力、节点价格、分区价格、安全校核结果。
[bookmark: _Toc500597445][bookmark: _Toc511389165]实时市场
实时市场根据系统实际运行情况、最新负荷预测需求和实时市场报价，在日前与日内市场确定的机组开停机组合基础上，采用安全约束经济调度（SCED），每15分钟（时间可设置）滚动计算未来15分钟至1小时（时间可设置）的市场出清结果，市场出清结果送到EMS系统进行控制执行。支持5分钟或15分钟交易周期。
[bookmark: _Toc511389166]功能要求
约束条件管理
满足机组约束、系统平衡约束、网络约束等约束条件，各约束条件可以灵活进行参数配置和生效设置。
机组约束包括但不限于：
a) 机组（机组群）可调出力约束，包括机组（机组群）出力上限约束、出力下限约束，支持每个时段设定不同的上下限值；
b) 机组爬坡速率约束，包括机组升出力速率约束和降出力速率约束；
c) 机组启停出力曲线约束，包括机组开机过程曲线和停机过程曲线约束；
d) 固定计划约束，支持机组和电厂（机组群）固定计划设置；
e) 电量约束，支持机组和电厂（机组群）日发电量约束的设置；
f) 机组（机组群）备用约束，支持设置机组（机组群）正负旋转备用、AGC备用设置；
g) 机组启停磨约束设置，支持设置机组启停磨出力区间；
h) 水电机组振动区设置，支持设置水电机组振动区出力区间；
i) 环保排放限值约束，支持机组和电厂（机组群）污染物排放约束的设置，污染物类型支持二氧化硫、氮氧化物、烟尘和二氧化碳等。
系统平衡约束包括但不限于：
a) 功率平衡约束，要求满足系统各个时段用电需求、交换计划和发电计划保持功率平衡；
b) 系统备用约束，支持系统备用容量（比例）设定，要求机组出力计划满足系统调节备用要求；
c) 分区备用约束，支持分区设置和分区备用容量（比例）设定，要求各分区机组出力计划满足各分区备用要求；
网络约束包括但不限于：
a) 断面限额约束，包括线路断面、主变断面的有功限额；
b) 单元件热稳极限约束，包括线路、主变热稳限额；
c) 关键输电元件N-1、预想故障集约束等。
其它约束包括但不限于：
a) 燃料约束，即系统、区域、机组（电厂、机组群）燃料约束，指对计划周期内发电总煤耗量的限制，对水电机组，包括实时的上游来水量、下游防洪、下游水电厂发电情况等因素的限制；
b) 环保约束，即系统、区域、机组（电厂、机组群）环保约束，指对计划周期内发电环保容量的限制，主要包括火电厂的排放约束、水电的弃水约束、直流输电约束。
数据校验与处理
a) 支持对实时市场所需数据进行数据校验和处理，确保数据满足计算要求；
b) 支持数据校验功能，支持校验规则的配置和生效设置，包括对各类分项数据的单一合理性验证，以及对各种相互关联数据的相关性验证；
c) 支持数据处理功能，支持对实时市场出清所使用的系统负荷预测、母线负荷预测、联络线计划、检修计划等数据进行修改维护。
实时市场出清
a) 支持以安全约束经济调度（SCED）进行优化出清；
b) 支持全电量集中竞价市场模式下集中优化出清；
c) 具备节点电价（LMP）和分区电价计算功能，并给出LMP的能量价格、阻塞价格、网损价格分量；
d) 能够根据约束条件设置综合考虑各种约束条件；
e) 支持计算覆盖时间范围设置；
f) 支持周期自动滚动计算和人工手动触发计算；
g) 计算输出结果包括机组出力、价格、总成本、约束是否松弛、计算时间、计算过程日志、安全校核结果等信息；
h) 应能与安全校核进行迭代计算，计算结果送安全校核进行交流潮流计算，出现设备或断面越限时，由安全校核反馈越限信息至SCED重新进行优化计算，直至生成满足安全约束条件下的市场出清结果。
市场异常监测
从价格、出力、断面三个方面对出清结果进行分析：
a) 支持节点价格异常监测，设定最高限价，当节点价格超过门槛值时进行告警；
b) 支持机组计划异常监测，如果机组出力不在参数限定范围内、系统平衡约束松弛量超过设定值、系统备用需求不满足等情况进行告警；
c) 支持断面重载监测，当出清结果在进行交流安全校核时出现断面重载或越限情况时进行告警。
市场出清异常处置
在规定的时间内实时市场出清无满足约束条件的的出清结果或者市场出清异常，无法满足电网稳定运行安全约束时，由市场运营机构进行异常处置，并发布处置后的实时市场交易结果，市场出清异常处置措施包括：
a) 修改不能满足的约束条件重新进行市场出清；
b) 根据市场规则以前一次实时市场出清结果、日前或者日内市场出清结果作为实时市场出清结果；
c) 其它符合市场规则的市场出清异常处置措施。
实时市场结果管理
a) 具备机组出力、节点价格、分区价格等市场出清结果信息查询与统计；
b) 具备设备重载、越限、N-1故障分析等安全校核计算结果信息查询与统计；
c) 提供对市场出清结果进行人工干预的手段；
d) 具备结果自动审批和手动审批功能，支持将机组出力及启停计划、节点电价等市场出清结果提交审批，并记录审批结果；
e) 具备结果自动发布和手动发布功能，支持将市场交易结果分公有信息和私有信息进行发布，信息发布根据数据属性和登录用户角色自动对信息进行分流控制；
f) 具备自动修改滚动计划并实时转发至EMS系统计划值模块的功能。
[bookmark: _Toc511389167]界面要求
a) 支持实时市场滚动计算状态监测，包括每次执行周期中的当前执行状态、日志信息、异常信息等；
b) 支持按照地理行政分区或逻辑价区的分区价格查询，支持通过地理图形式显示分区价格；
c) 支持出清结果与安全校核结果曲线、棒图、饼图、面积堆积图等多种方式展示；
d) 支持安全校核断面、变压器、线路设备潮流及关联机组灵敏度信息查看；
e) 支持机组出力及出清价格查询及对比展示；
f) 支持节点价格及节点所关联的负荷、机组出清结果展示；
g) 支持全天范围最高LMP、最低LMP、平均加权LMP曲线、日前与实时LMP对比展示及系统负荷预测趋势对比展示；
h) 支持所有设备（线路、变压器绕组、断面）的安全校核详细潮流及相关发电机组灵敏度信息查询展示；
i) 支持安全校核计算出的设备重载、越限、N-1故障信息查询分析展示，包括但不限于：
· 支持汇总展示安全校核计算结果的重载、越限、N-1越限的时段数、设备数等信息；
· 支持展示单个设备在安全校核计算中出现重载、越限和预想故障越限的时段数目，显示其各时段的计划潮流；
· 支持从时间维展示安全校核计算中出现重载、基态越限和预想故障越限的时段，能够任意选择某个时段展示计划模式下的潮流和校核结果，能够展示各时段出现重载和越限的元件个数；
· 支持从预想故障维显示在某一预想故障情况下出现重载和越限的时段个数，以及某时段越限最为严重的设备名称及计划潮流。
[bookmark: _Toc511389168]接口要求
数据输入
a) 来自EMS系统的电网模型、限额信息、故障信息；
b) 来自EMS系统的状态估计信息；
c) 来自EMS、OMS系统的计算周期范围内的超短期系统负荷预测、超短期母线负荷预测、最新联络线计划、临时检修计划、可再生能源发电预测等信息；
d) 来自市场申报的市场报价、计划电量、计划出力建议、临时出力限额等信息；
e) 来自市场模型的机组出力上下限、爬坡速率、AGC调节速率、最小开停机时间、开停机次数、启停磨、振动区等信息；
f) 来自安全校核的灵敏度信息；
g) 日内市场出清结果。
数据输出
机组出力、节点价格、分区价格、安全校核结果。

[bookmark: _Toc500597448][bookmark: _Toc511389169]辅助服务市场
辅助服务市场是指基于市场竞价下的辅助服务产品市场化交易，包括AGC调频、备用等市场。辅助服务供需方通过辅助服务市场交易平台完成市场需求发布、市场出清、市场结算等业务功能。市场模式支持与电能量统一出清联合市场模式和独立出清模式：
a) 统一联合优化：在电能量市场中同时提交辅助服务报价，由电能量与辅助服务联合出清算法考虑机组约束、系统平衡约束、网络约束等条件进行统一出清，出清结果中同时包括电能量和辅助服务出清结果；
b) 独立出清：单独组织辅助服务市场竞价，根据市场规则进行出清。
[bookmark: _Toc511389170]功能要求
辅助服务交易数据准备
根据相应规则及计算方法，根据系统负荷、电网运行方式变化，动态评估计算系统的调频、备用等辅助服务需求总量。
根据辅助服务需求信息、市场成员竞价信息，生成辅助服务交易出清案例数据并进行可视化展示。
辅助服务交易出清
综合考虑现货市场电能量日前、日内、实时出清情况及需求，基于符合市场规则的出清算法，按市场周期对调频、备用等辅助服务预留容量进行出清，并在实时调度时进行调用。
[bookmark: _Toc511389171]界面要求
a) 提供辅助服务需求生成与发布界面；
b) 提供市场参数维护界面；
c) 提供市场辅助服务交易申报信息汇总查看界面；
d) 提供机组调频、备用等状态实时查看界面；
e) 提供日、月辅助服务市场结算信息查看界面；
f) 提供曲线、棒图、饼图等多种形式市场分析结果展示界面；
g) 提供对分析结果的多维度、可视化展示界面。
[bookmark: _Toc511389172]接口要求
数据输入
a) 从EMS系统运行数据中获取系统负荷预测、机组组合状态等数据；
b) 从EMS系统系统获取机组物理参数和运行参数；
c) 来自市场申报的各机组辅助服务报价。
数据输出
辅助服务市场交易出清结果。

[bookmark: _Toc500597449][bookmark: _Toc511389173]安全校核
安全校核主要完成各个时段电网运行计划和电网运行操作的安全校核。运营系统市场出清应至少满足静态安全校核的要求。静态安全校核功能是在给定的方式下，对电网进行静态安全方面的综合分析，包括基态潮流分析、静态安全分析、灵敏度分析等，确保最终生成的市场出清结果满足电网静态安全约束。
[bookmark: _Toc511389174]功能要求
基态潮流分析
基态潮流分析根据自动生成的校核断面潮流进行分析计算，判断基态潮流下的设备越限情况。
基态潮流分析满足如下功能：
a) 能够将校核断面潮流与设备限额进行比对和越限检查，包括线路电流越限、输电断面越限、变压器容量越限和母线电压越限；
b) 能够给出过载设备及其过载程度、越限设备及其越限程度。
静态安全分析
静态安全分析根据校核断面自动生成功能形成的校核断面潮流，分析N-1故障和指定故障集下的设备越限情况。
静态安全分析满足如下功能：
a) 能够按设备类型、电压等级和分区确定N-1计算范围；
b) 能够根据N-1原则逐个开断全网设备（包括线路、主变、机组和母线），并判断其它元件是否出现越限；
c) 能够对指定故障集进行静态安全分析计算，并判断其它元件是否出现越限；
d) 能够给出导致过载和越限的故障及相应的过载和越限设备，并给出故障严重程度指标。
灵敏度分析
灵敏度分析针对校核断面潮流，对静态安全分析结果中的越限、过载设备和输电断面进行灵敏度分析。
灵敏度分析应满足如下功能：
a) 能够计算支路或输电断面有功功率和发电机有功出力之间的灵敏度；
b) 能够计算支路开断分布因子，即线路或变压器支路开断后其它线路或变压器功率的变化情况；
c) 能够计算母线电压和节点无功注入（包括发电机节点和电容电抗器节点）之间的灵敏度，母线电压和变压器变比之间的灵敏度。
并行计算
a) 支持多个校核断面并行计算；
b) 支持多个计算任务并行计算，包括静态安全分析和灵敏度分析；
c) 支持多个算例并行计算。
[bookmark: _Toc511389175]界面要求
支持设置计算参数、设置计算内容、监测计算进度和查看计算结果。计算参数设置的界面包括：
a) 能够浏览和修改设备和输电断面的限值；
b) 能够按照分区和电压等级设置计算范围。
计算内容设置的界面应包括：
a) 能够设置静态安全校核的计算任务，可选择是否进行基态潮流分析、静态稳定分析和灵敏度分析；
b) 能够选择参与静态安全校核计算的校核断面。
计算进度监测和计算结果查看的界面应包括：
a) 能够监测静态安全校核的计算进度；
b) 能够中止静态安全校核计算；
c) 支持按分区、电压等级和设备类型查看计算结果，支持对计算结果进行排序，支持在接线图上显示越限、过载等结果信息；
针对基态潮流分析功能，应提供：
a) 过载设备及过载程度；
b) 越限设备以及越限程度；
c) 地理接线图上过载和越限设备的可视化显示。
针对静态安全分析功能，应提供：
a) 导致过载和越限的故障及相应的过载和越限设备；
b) 故障严重程度指标。
[bookmark: _Toc511389176]接口要求
数据输入
a) 从EMS等系统获取电网模型、规划数据和相似日历史潮流数据；
b) 从EMS等系统获取设备限额（包括线路电流限额、输电断面限额、变压器容量限额和母线电压限额）、静态安全分析故障集等信息；
c) 从EMS等系统获取系统负荷预测、母线负荷预测、检修计划、联络线计划、机组出力计划等信息。
数据输出
基态潮流分析、静态安全分析的重载、越限信息和灵敏度分析信息。

[bookmark: _Toc502677667][bookmark: _Toc502677669][bookmark: _Toc502677670][bookmark: _Toc502677671][bookmark: _Toc502677672][bookmark: _Toc502677661][bookmark: _Toc502677663][bookmark: _Toc502677664][bookmark: _Toc502677668][bookmark: _Toc502677665][bookmark: _Toc502677662][bookmark: _Toc502677666][bookmark: _Toc502677697][bookmark: _Toc502677678][bookmark: _Toc502677690][bookmark: _Toc502677679][bookmark: _Toc502677673][bookmark: _Toc502677704][bookmark: _Toc502677677][bookmark: _Toc502677691][bookmark: _Toc502677696][bookmark: _Toc502677686][bookmark: _Toc502677676][bookmark: _Toc502677693][bookmark: _Toc502677694][bookmark: _Toc502677703][bookmark: _Toc502677683][bookmark: _Toc502677680][bookmark: _Toc502677687][bookmark: _Toc502677684][bookmark: _Toc502677681][bookmark: _Toc502677699][bookmark: _Toc502677674][bookmark: _Toc502677698][bookmark: _Toc502677700][bookmark: _Toc502677688][bookmark: _Toc502677702][bookmark: _Toc502677692][bookmark: _Toc502677695][bookmark: _Toc502677675][bookmark: _Toc502677682][bookmark: _Toc502677685][bookmark: _Toc502677689][bookmark: _Toc502677701][bookmark: _Toc502677726][bookmark: _Toc502677713][bookmark: _Toc502677710][bookmark: _Toc502677707][bookmark: _Toc502677731][bookmark: _Toc502677717][bookmark: _Toc502677729][bookmark: _Toc502677723][bookmark: _Toc502677727][bookmark: _Toc502677730][bookmark: _Toc502677732][bookmark: _Toc502677721][bookmark: _Toc502677715][bookmark: _Toc502677711][bookmark: _Toc502677716][bookmark: _Toc502677724][bookmark: _Toc502677725][bookmark: _Toc502677712][bookmark: _Toc502677720][bookmark: _Toc502677705][bookmark: _Toc502677719][bookmark: _Toc502677714][bookmark: _Toc502677722][bookmark: _Toc502677706][bookmark: _Toc502677728][bookmark: _Toc502677708][bookmark: _Toc502677709][bookmark: _Toc502677718][bookmark: _Toc479524906][bookmark: _Toc500597446][bookmark: _Toc471053255][bookmark: _Toc470882251][bookmark: _Toc470882062][bookmark: _Toc511389177]市场评估分析
市场评估分析是基于电力现货市场运营、电网运行、市场注册、市场结算、市场成员行为记录等数据，从市场结构、市场安全、市场运营、市场效益、调度运行等多方面对市场进行评估分析。可根据电力市场的交易记录、成交电量、电费以及市场供需情况对市场的交易进行统计、分析及测算。评估市场运营的状况，提供电力现货市场成员损益报告、市场风险报告，为市场成员参与市场，以及电力市场交易规则的修正提供参考。
[bookmark: _Toc511389178]功能要求
a) 具备市场结构评估分析功能，包括三寡头测试、市场集中度（HHI）、供应剩余率（RSI）、市场竞争空间等指标分析；
b) 具备市场安全性评估分析功能，包括短期安全性指标分析、长期性安全性指标分析、发电容量充裕度分析、输电容量充裕度分析等；
c) 具备市场运营评估分析功能，包括市场申报参量指标分析、供需指标分析和成交指标分析等；
d) 具备市场效益评估分析功能，包括现电价类指标分析、节能减排指标分析、容量利用率指标分析、市场成员损益计算分析等；
e) 具备调度运行指标分析功能，包括预测准确率、计划执行情况、机组调节性能指标、启停履约率等指标分析；
f) 具备用户用电曲线监测功能，包括居民用户、大用户、售电企业等不同类型用户用电曲线及电量监测分析功能；
g) 辅助服务费用的测算与评估等。
[bookmark: _Toc511389179]界面要求
a) 支持对市场主体的发用电曲线监测；
b) 支持曲线、棒图、饼图等多种形式展示市场评估分析结果；
c) 支持评估分析结果标准化导出、打印。
[bookmark: _Toc511389180]接口要求
数据输入
a) 从EMS系统获取电网实际运行数据；
b) 从市场申报读取市场申报数据；
c) 从结算系统读取结算数据；
d) 从日前、日内、实时、辅助服务市场读取市场出清结果。
数据输出
a) 输出市场评估分析结果，并针对不同市场成员，由信息发布子系统负责对外发布；
b) 支持对指标评估分析功能进行服务封装，提供评估分析的服务调用接口。

[bookmark: _Toc511389181]市场风险管控
现货市场中的风险管控要求研究风险发生和变化的规律，评估风险对社会经济生活可能造成的损害程度，并选择有效的手段，有计划有目的地处理风险，以期望用最小的成本代价，获得最大的安全保证。
[bookmark: _Toc511389182]功能要求
风险识别
风险识别功能包含风险指标和权重的设置，风险指标计算功能。系统支持电力市场风险指标分析识别，包括但不限于：
a) 支持供需风险指标分析识别，包含可用容量指标、市场供需弹性、备用容量水平指标分析等；
b) 支持市场力风险指标分析识别，包含三寡头测试、HHI指数、Lerner指数分析等；
c) 支持交易风险指标分析识别，包含电价平稳性指标、竞价风险指标分析；
d) 支持电网安全风险指标分析识别，包含阻塞成本、输电容量富裕度、辅助服务风险指标分析；
e) 支持电力市场价格风险识别。
[bookmark: _Toc509387907]风险预警
a) 支持单一指标自动计算分析功能，当监控指标超过预先设定值时，告警；
b) 支持综合指标自动计算分析功能，当综合指标超过预先设定值时，告警；
c) 支持单一指标和综合指标手动计算分析功能；
d) 支持多种告警方式，并可以选择设置。
[bookmark: _Toc509387908]风险管控
a) 支持阻塞管理功能，阻塞管理作为市场优化模型一部分，在日前和日内市场出清过程中充分考虑阻塞管理；
b) 支持市场成员行为测试，测试某一电源的投标价格是否超过其参考价格，达到预先设定门槛；
c) 支持市场成员影响测试，测试该电源投标对能量市场出清价格的影响，如果某一电源投标未能通过行为测试，且其影响测试超过了预先设定的门槛，则使用参考价格代替该电源投标价格；
d) 支持市场力消除程序功能，能够根据检测结果消除市场力引发的风险。
[bookmark: _Toc511389183]界面要求
应提供丰富友好的人机接口，具体功能如下：
a) 应支持市场风险评估指标设置、限值设置、权重设置，报警方式设置等界面；
b) 应实现市场风险评估指标自动和手动计算功能；
c) 应实现风险指标越限告警功能；
d) 应实现告警方式设置功能；
e) 应实现手动解除告警功能。
[bookmark: _Toc511389184]接口要求
数据输入
a) 从EMS系统获取电网实际运行数据；
b) 从市场申报读取市场申报数据；
c) 从日前、日内、实时、辅助服务市场读取市场出清结果。
数据输出
输出风险评估结果，并针对不同市场成员，由信息发布子系统负责对外发布。

[bookmark: _Toc511389185]市场监管
市场监管子系统为市场监管机构根据有关法律、法规和规章对市场主体、电网运营企业、市场运营机构及其市场行为进行监督和管理提供技术支持，以实现电力市场竞争的合理、有序、公正、公平和公开。
[bookmark: _Toc511389186]功能要求
市场数据查询与监测
a) 支持现货市场交易、结算相关数据查询。支持但不限于交易单元信息、报价曲线、出清结果及成交情况等数据查询；
b) 支持对电力现货市场每天的价格变化进行实时监测，对价格波动进行严格审核，发现问题将及时要求独立系统运营商或电网运营企业进行解释说明，控制市场成员利用市场操纵力导致电力现货市场价格大幅波动的问题；
c) 支持申报数据监测，可以在线监测申报电价、电量等信息；
d) 支持市场出清数据监测，可以在线监测出清电价、电量等信息。
市场力的判定与消除
a) 能够判断市场成员是否具备并动用市场力来操控市场价格，并根据市场力缓解措施消除市场力；
b) 支持市场成员行为测试，支持对比市场成员实际竞价和参考竞价，设定门槛值，如果二者偏差超过门槛值则告警；
c) 支持市场成员影响力测试，对比采用发电成本和市场成员报价进行市场出清的结果，如果偏差大于一定门槛值则告警；
d) 支持市场力缓解审批，对未通过市场力监测的成员的报价进行修改、审批。
市场运行绩效评价指标监管
支持以下市场运行绩效评价指标，包括但不限于：
a) 市场竞争性指标；
b) 市场价格指标；
c) 阻塞管理效率指标；
d) 资源可用性指标；
e) 发电燃料构成指标；
f) 可再生能源穿透率指标；
g) 市场深度指标。
信息发布监管
a) 支持对市场主体、电力交易和电力调度机构信息公开和报送，应当发布的信息内容和要求，主要信息的报送、备案或发布，有关方式、途径、时限，信息安全、保密情况等；
b) 支持监管信息按照日、月、季、年等时间间隔, 定期将市场监测与评估的结果予以公布。发布年度和季度市场状态报告，报告应提供市场结构，市场行为，市场绩效分析；
c) 支持各类市场监管图表公布；
d) 支持各类市场评价指标公布；
e) 支持根据市场评价体系计算评分；
f) 支持交易前、交易中，根据评分结果对异常情况提出预警；
g) 支持按日、月、季、年等时间间隔，定期生成并发布市场分析报表。
[bookmark: _Toc511389187]界面要求
应提供丰富友好的人机接口，支持各类信息的展示，具体功能如下：
a) 应支持市场运行绩效指标监控功能；
b) 应支持系统运行指标监控功能；
c) 应支持监管信息披露功能。
[bookmark: _Toc511389188]接口要求
数据输入
a) 支持从市场申报读取市场申报数据；
b) 支持从日前、日内、实时、辅助服务市场读取市场出清结果。

[bookmark: _Toc511389189]系统管理
系统管理子系统提供系统管理员对运营系统的配置与管理功能，包括流程配置、规则配置、账户权限管理、运行日志、数据存档等功能，保证系统运行的安全性、灵活性和可扩展性，并对系统资源的使用进行有效监控。
[bookmark: _Toc511389190][bookmark: _Toc509387917]功能要求
流程配置
提供流程配置与管理功能，可根据电力现货市场的规则配置流程节点，流程节点可以配置为定时自动执行或由人工执行，流程节点配置为人工执行时可以配置授权账户。
[bookmark: _Toc509387918]规则配置
提供电力现货市场规则库，供系统运行与维护人员按已公开发布的电力现货市场规则集中配置维护电力现货市场规则库。
支持在线修改、生效规则，无需修改或重启运营系统。
[bookmark: _Toc509387919]账户权限管理
权限管理是基于角色、超级用户、用户组和用户的多级权限管理制度。多级权限管理制度遵循以下管理原则：
a) 系统提供超级用户，超级用户不能直接进行业务操作，只能对其余普通用户进行授权管理，以实现授权和业务分离；
b) 系统下分用户组，每个用户组具有一定范围的操作权限；
c) 系统用户根据自己的用户名、密码登录进入系统，进行权限允许的操作；
d) 每个用户组可以包含一个或多个最终用户，具备该用户组的操作权限，同时每个用户都可以修改自己的密码，密码必须满足安全防护要求，否则修改不成功，该密码不为管理员所知。
[bookmark: _Toc509387920]运行日志
对于系统所有的操作都记录到运行日志中，包括系统所有的安全相关事件以及操作人员操作时标等。
a) 运行日志应分为系统事件（例如：系统启动、关闭，认证和鉴别，配置更改等）、业务事件（例如：信息查询，数据输入等）、成功事件、失败事件四类；
b) 运行日志模块应提供对记录的日志数据进行分类查询分析功能，并且该模块只对有权限的管理员开放。
[bookmark: _Toc509387921]数据存档
数据存档模块对运营系统运行中各种数据和操作进行存档和管理。
a) 应实现对市场成员和系统用户的登录及操作、系统软硬件运行、系统数据等的存档功能；
b) 应实现对交易的全过程进行全面跟踪记录，并存储在运行记录数据库里。
[bookmark: _Toc511389191]界面要求
提供使用方便、配置灵活、信息准确、管理有效的配置管理界面：
a) 应实现流程配置界面；
b) 应实现规则配置界面；
c) 应实现账户权限管理界面；
d) 应实现运行日志查询管理界面，可以对系统所有的安全相关事件进行查询；
e) 应实现数据存档管理界面，可以对各种数据和操作进行存档和管理。
[bookmark: _Toc511389192]接口要求
数据输入
a) 支持从日前、日内、实时、辅助服务市场读取操作信息；
b) 支持从市场申报读取市场申报操作信息。

[bookmark: _Toc511389193]市场成员服务
市场成员服务为电力现货市场参与者提供电力现货市场体系介绍、市场规则解读、电力现货市场参与方式说明、运营系统使用培训、市场成员互动交流平台等服务，引导市场成员参与电力现货市场。
[bookmark: _Toc511389194]功能要求
a) 具备电力现货市场体系介绍功能，通过图文、语音、视频等方式，向市场成员介绍电力市场基本业务框架，电力中长期市场与电力现货市场关系，日前、日内、实时现货市场和辅助服务市场业务体系，市场风险管控体系和市场监管体系；
b) 具备电力现货市场规则解读功能，通过图文、语音、视频等方式，对电力市场规则进行解读，向市场成员介绍市场规则的指导思想、主要内容、现货市场业务流程、市场运营机构、市场监管机构职责、市场规则重要修改等内容，对市场成员关注的问题进行解答、澄清；
c) 具备电力现货市场参与方式说明，通过图文、语音、视频等方式，介绍各类市场成员参与电力现货市场需要具备的准入条件、市场注册材料规范、市场注册方式和注册过程，为市场成员参与电力现货市场提供全程指导；
d) 具备运营系统使用培训功能，通过图文、PPT、视频等方式，面向各类市场成员详细介绍运营系统总体架构、各业务模块功能使用方法、系统常见问题处理方法等，为市场成员通过运营系统参与各类市场交易业务提供指导；
e) 具备市场成员互动交流平台功能，支持市场成员通过WEB网页、移动APP等方式进行互动交流。
[bookmark: _Toc511389195]界面要求
a) 支持图文、语音、视频等方式展示市场成员服务内容；
b) 支持市场成员通过WEB网页、移动APP方式互动交流文字、图形、语音、视频等内容；
c) 支持市场成员服务内容下载、打印。

[bookmark: _Toc511389196]电力现货市场运营系统部署结构
电力现货市场运营系统，包括支持跨省区电力市场的运营系统和省电力市场的运营系统。运营系统的建设立足现有调度基础设施、调度控制系统的现状开展，同时考虑电力市场运营的客观需要。运营系统部署结构如下图所示：


图2  电力现货市场运营系统部署结构
运营系统的主要功能部署在生产控制大区，现货市场（含辅助服务）运行功能部署在Ⅱ区，市场管理功能部署在管理信息大区，数据申报与信息发布功能跨大区部署。生产控制大区和管理信息大区之间通过正反向隔离装置交互数据；信息外网和信息内网之间也部署正反向隔离装置；在生产控制大区和发电企业之间，采用纵向加密认证装置；在管理信息大区与发电企业之间采用防火墙等逻辑隔离设备；在信息外网与互联网之间通过防火墙、安全接入网关等逻辑隔离保障信息安全。

[bookmark: _Toc511389197]与其它电力现货市场运营系统衔接
电力市场间数据交互要求如下：
1)	交互对象。应支持与其它电力现货市场运营系统、调度系统之间进行数据交互。
2)	输入范围。应支持接入机组上网电量、机组合同实际执行出力、跨市场送受电量、跨市场合同实际执行出力等。
3)	输出范围。应支持输出省市场需求曲线、联络线计划调整反馈。
4)	数据周期。数据的时间周期应支持分钟级时间粒度。
5)	交互周期。接入至运营的数据，数据应支持按小时、按日、按周、按月交互。
6)	数据主体。数据交互的主体范围应包括发电机组、电力用户、售电企业、电网运营企业等。
7)	交互方式。应支持自动定时推送、按条件推送、连续滚动推送及手动触发推送4种方式。
[bookmark: _Toc500597450][bookmark: _Toc511389198]与外部系统数据交互
[bookmark: _Toc511389199]与EMS系统数据交互
运营系统从EMS系统获取电网模型、网络约束及运行数据。包括电网模型数据、SCADA机组运行数据、断面控制信息、关键输电线关口断面稳定限额、新能源预测信息等。
运营系统将日前、日内和实时调度计划以及调频等辅助服务的优化和实际调用结果发布到EMS系统。

[bookmark: _Toc500597452][bookmark: _Toc511389200]与OMS系统数据交互
运营系统从OMS系统获取发电和输变电设备检修及投退役计划等数据。包括机组检修单、输变电设备检修单、设备投运、设备退役信息等。

[bookmark: _Toc511389201]与电力中长期交易平台数据交互

运营系统从电力中长期交易平台获取发电企业、售电企业、电力用户等市场成员的注册信息。
运营系统向中长期电力交易平台输出现货交易及辅助服务交易结果等信息。

[bookmark: _Toc502677757][bookmark: _Toc500597454][bookmark: _Toc511389202]与电量计量系统数据交互
运营系统从电能量计量系统中获取机组每日分时上网电量数据。

[bookmark: _Toc511389203]与电力现货市场结算系统数据交互
运营系统将日前、日内、实时市场和辅助服务市场出清结果发送到电力现货市场结算系统。
[bookmark: _Toc511389204][bookmark: _Toc500597455]安全防护
[bookmark: _Toc511389205]总体架构
运营系统的安全防护依据《中华人民共和国网络安全法》、《电力监控系统安全防护规定》（国家发展改革委2014年第14号令）和《电力监控系统安全防护方案》（国能安全〔2015〕36号），根据业务系统的不断完善加强对系统的防护，最大限度地保障系统的安全、可靠和稳定运行。
运营系统安全防护具体又可划分为网络安全、主机安全、应用安全、数据安全、终端安全、监测预警、系统灾备等方面。

[bookmark: _Toc511389206]网络安全
运营系统网络安全防护包括网络交换设备（如路由器、交换机等）和网络安全设备（如防火墙、电力专用横向单向隔离装置等），采用设备安全配置管理策略，对关键网络链路提供硬件设备冗余，对设备配置进行安全备份，对设备软件系统进行及时更新，通过网络漏洞扫描加强网络安全管理。在网络通道建设方面，采用网络专用策略，对互联网业务通信采用强身份认证和数据加密、签名手段保障网络通信安全。

[bookmark: _Toc511389207]主机安全
运营系统的主机操作系统采用国家有关部门指定的安全操作系统，提供身份认证、访问控制、安全审计、恶意代码与漏洞防范等必要措施，以及采取及时的升级更新策略提升主机安全性。

[bookmark: _Toc511389208]应用安全
运营系统的应用服务及业务信息面临用户认证欺骗、权限及信息泄露、篡改等风险，严格采用双因子用户身份认证，对敏感信息进行加密存储及传输，加强应用权限管理。强化日志审计管理，提供可作为法律证据的日志记录，日志记录应采取安全措施保存至少六个月以上。

[bookmark: _Toc511389209]数据安全
运营系统的敏感数据包括电力交易数据申报信息、电力交易单据信息、计划结算结果信息等，在传输及存储的过程中，面临篡改及泄露风险，应采取数据加密、签名和数据使用权限限制手段，保障数据安全。为保障信息系统的容灾能力，对重点数据进行有效备份。

[bookmark: _Toc511389210]终端安全 
运营系统涉及使用的终端应采用基于专用硬件的双因子认证机制保证用户身份的真实性。终端系统应部署专用的终端安全防护软件，提供网络安全通信、权限访问控制、病毒及恶意代码防范、系统升级更新等安全措施为使用者提供安全访问环境。

[bookmark: _Toc511389211]监测预警 
运营系统应采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施，对安全事件进行分析提供预警信息，并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月。

[bookmark: _Toc511389212]系统灾备 
运营系统应建设异地容灾机制，对系统运行的硬件环境和关键数据进行备份。当发生灾害事件或安全事件影响系统服务时，应及时启用备用系统保障服务正常运行。
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